
Критерии, проблемы, задачи, параметризация АСКУЭ

Критерии оценки АСКУЭ:
	№ п.п.
	Критерий
	Примечание

	1
	Стоимость
	Относительная стоимость – по отношению к средней стоимости «надежного» счетчика.

Ориентировочная относительная стоимость должна быть приведена для таких видов объектов автоматизации:

1. 100 распределенных по району точек учета (водоканал, подстанции);

2. 50 распределенных по зданиям точек учета (завод);

3. 25 точек учета в одном здании;

4. 1 точка учета (палатка);

5. многоквартирный дом,

6. индивидуальный дом.

	2
	Надежность
	Больше 95%. 

Надежность (по количеству): за 1 Автоматическую Передачу получено больше 95 показаний для 100 счетчиков.

Надежность (по времени): в течение 2 лет Автоматическая Передача не сработала 1 раз для 1 счетчика.

	3
	Дружественный интерфейс
	Предполагает «почти автоматическую» передачу информации от Сервера АСКУЭ на Сервер Расчетных Задач

	4
	Обслуживание АСКУЭ
	Затраты рабочего времени оператора.

Не более 1 мин. на 1 АСКУЭ в процессе Автоматической Передачи.


АСКУЭ имеет конкурентное преимущество, если:

1. Имеет приемлемую стоимость для данного вида объекта автоматизации.

2. Надежность и по количеству и по времени.

3. Сразу же после установки АСКУЭ обменивается информацией с расчетными задачами.

4. Не требует вмешательства оператора.
Поставщик АСКУЭ должен занимать активную позицию при принятии проектных решений по АСКУЭ. Если у заказчика АСКУЭ не хватает денег на обеспечение надежности и дружественного интерфейса, то ему лучше отказать.

Для АСКУЭ должны быть требования по качеству. Например: для индивидуального дома относительная стоимость не должна быть больше 3, 1 отказ в 2 года, без вмешательства оператора.

Принципиальная схема Автоматической Передачи.


Когда я говорю об АСКУЭ, я фактически имею в виду Автоматическую Передачу (аппаратную и программную часть). Поэтому критерии уточняются так:

Стоимость = Стоимость1 + Стоимость2 + Стоимость3 + Стоимость4.

Надежность = Надежность1 * Надежность2 * Надежность3 * Надежность4.

Способы регистрации, передачи и ввода показаний счетчиков (в настоящее время):

	№ п.п.
	Регистрация
	Форма передачи
	Ввод
	Примечание

	1
	Контролер
	Запись в бумажной карточке объекта
	Ручной
	Фрязино

	2
	Контролер
	Запись в маршрутной ведомости (отчет РЗ)
	Ручной
	Истра

	3
	Контролер
	Набор в электрокнижке
	Программный
	Щелково

	4
	Контролер
	Набор в карманном компьютере
	Программный
	Щелково, 

Фрязино (внедряется)

	5
	Абонент
	Устно (при посещении энергосбыта)
	Ручной
	Щелково, 

Фрязино, Истра

	6
	Абонент
	По телефону
	Ручной
	Щелково, 

Фрязино, Истра

	7
	Абонент
	Список показаний
	Ручной
	Щелково, 

Фрязино, Истра

	8
	Оператор
	Условное показание
	Ручной
	Щелково, 

Фрязино, Истра

	9
	Расчетная задача «Быт»
	Условное показание (среднее за период в счете)
	Программный
	Щелково

	10
	АСКУЭ
	Распечатка
	Ручной
	Щелково, 

Фрязино, Истра

	11
	АСКУЭ
	Файл
	Программный
	Щелково(НТС-7000, г.Новороссийск)

	12
	АСКУЭ
	База данных
	Программный
	Истра (АВИАТЭКС)


Разработать проект Автоматической Передачи для районной электросети с исходными данными:

	№ п.п.
	Параметр
	Значение
	Примечание

	1
	Количество объектов учета РЗ «Организации»
	2 500
	Принадлежат 800 абонентам, которые заключили договор электроснабжения

	2
	Количество объектов учета РЗ «Быт»
	30 000
	В многоквартирных и индивидуальных домах

	3
	Количество объектов учета РЗ «Подстанции»
	500
	1-4 объекта учета на подстанции

	4
	Количество контролеров
	30
	

	5
	Надежность
	Больше 95% 


	Надежность (по количеству): за 1 Автоматическую Передачу получено больше 95 показаний для 100 счетчиков.

Надежность (по времени): в течение 2 лет Автоматическая Передача не сработала 1 раз для 1 счетчика.

	6
	Дружественный интерфейс
	
	Предполагает «почти автоматическую» передачу информации от Сервера АСКУЭ на Сервер Расчетных Задач

	7
	Обслуживание АСКУЭ
	Не более 1 мин.
	Затраты рабочего времени оператора.

Не более 1 мин. на 1 АСКУЭ в процессе Автоматической Передачи.

	8
	Стоимость
	Оптимальная
	Должны быть представлены по нескольку вариантов проектных решений для каждого вида объектов автоматизации.


Гл. конструктор ИС:


П.Г. Щека

23.09.07
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Где:


1 – электросчетчики,


2 – устройство сбора и передачи данных,


3 – канал передачи,


4 – сервер АСКУЭ,


5 – сервер расчетных задач,


6 – оператор.
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